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EDILIANS Service Solaire
3 Impasse de Chavanne
69400 ARNAS
Tel : 0 810 148 223

EDILIANS TECH  - EASY ROOF ADVANCE - KIT ESSENTIEL
Ce plan a été fourni à titre indicatif
Aucune côte ne doit être prise sur plan
Toutes modifications doivent être
validées par notre établissement
Reproduction interdite

Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.

Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et − du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm2 Cu 
ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm2 Cu ou équivalent pour le type 1.
 
 

Remarques :

Cosse solution mise à la terre

Attache Raymond


